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A/S reg.nr, 108633

Brorup, den 08.04.2005

Side 1 af 1

€2 DANAK Sde 1l 1 1075900

reg. nr. 222 Provetype: 7747

PROVNINGSRAPPORT

Provetype: Org. chlorforbindelser + BTXN Anlag: 171-V-20-0014-00
_Modtagedato: 02.03.2005 Hove V/V

\

Provningsperiode: 02.03.2005 - 04.03.2005

Udtaget den: 01.03.2005 K1. 13:10 af Claus Wirensg, Steins A/S

Udtagningssted: V/V, rentvandshane

Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks, CV%

60226 Chloroform <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 4,7

60228 1,1,1-trichlorethan <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 1,7

60230 Tetrachlormethan <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 1,6

60227  Trichlorethen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 1,3

60229 Tetrachlorethen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 1,7

60757 1,2-dichlorethan <0,03 pg/l GC-MS pentan 0,03 1

62260 Benzen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 1 10
162261 Toluen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 10
L 62263 m-og p-xylen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 10

62264  o-xylen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 10

62265 Naphthalen <0,02 pg/l GC-MS pentan 0,02 2 10

Y. g

Hans Segaard

Kopimodtager(e): Ledgje - Smerum Kommune, Kebenhavns Amt, Embedslageinstitutionen

®)

Denne rapport er kun geldende for det/de provede emner. Rapporten méa ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrense. Spergsmal til denne analyserapport bedes rettet til Steins Laboratorium A/S teknisk support - aktuelle segment.
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